





LED Clean Room Lighting Technology

Maintenance instructions

Given the choices made in this unique lighting concept, there are a few instructions regarding the
maintenance of this luminaire to assure the lighting qualities:

U During installation or maintaining the luminaire NOTE:
please use gloves to avoid spots on the cover. Don't use plastic gloves.

U Dirty spots can be removed:

o Only dust: with micro fiber cloth
o Fingerprints, etc.: with a cleaner for synthetic material with antistatic effect.

U Remove the protection foil on the cover only short before usage of the lighting installation.
@ Do not touch electronic components! ESD sensitive.
Do not stare into LED beam.
A Luminaire should not be used for illumination

during building activities due to dust contamination

of the optics.

ATTENTION

Q Light source (LED) is non-user replaceable. OB FORHANDLING

i i i thi nai ~ ELECTROSTATIC
The light source contained in this luminaire ‘! 4 SENSITIVE
shall only be replaced by the manufacturer DEVICES

or his agent or a similar qualified person.
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GB - Disconnectbefore servicing

FR- Metire hors tension avantintervention

DE- Offnen nurspannungsfrei

NL- Stroom afsluiten voor onderhoud

LT- Pims apkopesatvienojiet no elektribas

EE- Katkesta elektri toide enne valgusti
hooldustiremonti

PT- Desconecte antes de fazer a
manutengao

DK- Frakobl, for service
NO- Koble fra for service
FI- Irrota pistoke ennen huoltoa

CZ- Pred servisem se odpojte

TR- Servis yapmadan 6nce baglantiy kesin
HR- Prije servisiranja iskljucite

GR- ATroouvdéoTe TpIv amrod Tn GUVTAPNON
BG- U3kntoyeTe npeau cepeua

RU- Otkniounte nepea o6cnyxmBaHmem
LV- Pirms apkopes atvienojiet to

IT- Togliere tensione prima di fare manutencione

ES- Desconectarantes de manipular

SE- Brytstrommen fore lampbyte

SK- Odpojit’ pred tidrzbou

Sl-  Pred servisiranjem izkljucite svefilko

HU- Karbantartas el6tt huzza ki a
csatlakozot

PL- Odtacz przed serwisowaniem

RO- Deconectati-va inainte de intretinere
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vélilla

person.

Luminaire has basic insulation between Low Voltage supply and RO  Corpul de iluminat dispune de izolatie de bazi intre sistemul de

control conductors alimentare de joasa si conductorii de control

La luminaria tiene un aislamiento basico entre la alimentacion de baja CZ Ve suvitidle je mezi vodici napéjeni a fizeni zakladni izolace

tension y los cables de la sefial de control TR Armatir, Algak Gerilim beslemesi ile kontrol iletkenleri arasinda temel

A luminaria tem um isolamento basico entre a alimentacéo de baixa izolasyona sahiptir

tens&o e os cabos de sinal de controlo HR  Svjetilika ima osnovnu izolaciju izmedu napajanja i upravijackih

Die Leuchte verflgt Uber eine einfachen Isolation zwischen der koneklora

Niederspannungsversorgung und den Steuerleitungen GR  To owrioTikd d1abETEl BATIKA HOVWON PETAGU TNG XaUNARG TGOS
TPOYOBOCTAG KAl TWV AYWYWV EAEYXOU

Le luminaire comporte une isolation de base entre I'alimentation poe 5 Yoy W

basse tension et les cables de controle BG OCBETUTENHOTO TAMNO MMa OCHOBHA n3onauusa mexay 3axpaHBaHeTo
HUCKO HaMpEXeHWe N KOHTPOSTHUTE MPOBOLAHMLIA

Il grado diisolamento tra il conduttore di alimentazione ed il . .

X O RU  CsetunbHuk 06napaet 6a3oBo 3nekTponsonsumen Mexay
conduttors di segnale & basico HW3KOBOMbTHBIM BMOKOM MUTaHMS W YNPaBNAOLLMMU MPOBOAHNKAMM
Armatuur heeft een basisisolatie tussen laagspannings-voeding en SK  Svietidlo ma zakladni izol4ciu medzi vodiémi zdroja nizkeho napétia
controle bedrading a riadiacimi vodiémi
Armaturet har enkelisolering mellem lavvoltsforsyningen og LT  Sviestuvas turi elementarig izoliacijg tarp Zemos jtampos maitinimo ir
styreledningerne valdymo laidy,

Armaturen har enkelisolering mellan lagvoltsforsarjningen och LV Gaismeklim ir pamata izol&cija starp zemsprieguma baro$anas un
styrledningarna vadibas aprikojuma
Armaturet har enkelisolering mellom lavvoltsforsyningen og EE VarLgll,IStﬂ on pdhiisolatsioon madalpinge toite ja juhtimisseadmete
styreledningene vane

- . o TS Sl Svetilka ima osnovno izolacijo med nizkonapetostnimi napajalnimi in
Valaisimessa on peruseristys syottéjannitteen ja ohjausjohtimien regulacijskimi vodniki
A lampatest kisfesziiltségl és szabalyozd bemenetei galvanikusan el
vannak valasztva
Oprawa posiada podstawowg izolacje pomigdzy modulem zasilania
niskonapieciowego i przewodami sterujacymi
The light source contained in this luminaire and the external flexible RO  Sursa de lumina continutd in acest corp de iluminat si cablul flexibil
cable shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or extern trebuie inlocuita doar de catre producétor sau agent de service
a similar qualified person. sau de o persoana calificata similara.
La fuente de luz y el cable flexible exterior incluidos en esta luminaria CZ  Svételny zdroj obsaZeny v tomto svitidle a externi flexibilni kabel se
solo podran ser sustituidos por el fabricante o su agente de servicio o nahrazuji pouze vyrobcem nebo jeho servisnim zastupcem nebo
una persona cualificada. podobné kvalifikovanou osobou.
Afonte de luz e o cabo flexivel externo contido nesta luminaria s6 serdo TR Buarmattirde bulunan isik kaynagi ve harici esnek kablo yalnizca tiretici
substituidos apenas pelo fabricante ou o seu agente de servicos ou uma veya servis temsilcisi veya benzer bir yetkili kigi tarafindan
pessoa qualificada similar. degistirilecektir.
Die in dieser Leuchte enthaltenen Lichtquelle und das externe flexible HR  lzvor svjetla sadrZan u ovom svijetiljke i vanjski fleksibilni kabel ce se
Kabel diirfen nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder zamijeniti samo proizvodag ili njegov servisera ili sli¢nog strucne osobe.
eine ahnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
La source de lumiére contenue dans ce luminaire et le cable externe GR  H1myn @urdg TTou TIEPIEOVTAI GE QUTO TO QWTIOTIKG KAl TO EGWTEPIKO
souple ne doivent étre remplacés que par le fabricant, son agent de eUkapTTo KaAWSI0 Ba TTPETE! va avTikaraoTadei povo amé Tov
service ou une personne qualifiée. KQTQOKEVOOTH f} TOV QVTITIPACWTTO GUVTAPNANG auTtol 1 évav TTapdpolo

. . . . . €10IKeUpévo dropo.

La sorgente diluce e il cavo flessibile contenuti in questo apparecchio
potranno essere sostituiti solo dal costruttore, dal suo personale addetto BG  W3TOYHMKBT Ha CBETNMHA CE CbAbpXa B TO3M OCBETUTENHO TAMO U
all'assistenza tecnica o ugualmente qualificato. BBHLLHWS MbBKaB Kaber, cg 3aMeHsi camo OT MPOM3BOAMTENS UM HEToB

. . . CEPBU3EH areHT Unm NoAoBHO KBanMMULMPaHO nuLe.
De lichtbron en de externe flexibele kabel in dit armatuur mogen alleen P A puiip .
worden vervangen door de fabrikant of zijn service agent of een RU  VcTouHnK cBeTa, COAepXKaLLMiCs B aTOM CBETUMBHUKE, U BHELLHNIA
soortgelijk gekwalificeerd persoon. rbkmin kabenb LOMKHbI 3aMEHATLCS TOMBKO NPOU3BOAUTENEM, ET0

) , . , CEPBMCHBIM areHTOM Wi @HANOTMYHbBIM KBaNMULMPOBAHHBIM NULIOM.
Lyskilden og det eksterne fleksible kabel, der er indeholdt i dette P PP 4
armatur, ma kun udskiftes af fabrikanten eller hans servicevaerksted eller SK  Svetelny zdroj obsiahnuty v tomto svietidle a externy flexibilny kabel by
en tilsvarende kvalificeret person. mal byt vae_neny len vyrobcom alebo jeho servisnym zéstupcom alebo

N ) , . podobne kvalifikovanou osobou.
Ljuskallan och den externa flexibla kabeln i denna armaturen far endast i
bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceombud eller liknande behérig LT  Siame $viestuve esant] Sviesos altinj ir iSorinis lankstus kabelis gali
Eake[sn tik jo gamintojas arba jo serviso atstovas arba atitinkamas

. . . valifikuotas asmuo.
L[)(/_skllden og den eksterne fleksible kabelen i denne armaturen skal bare
skiftes ut av produsenten eller serviceverkstedet eller en tilsvarende LV Gaismas avotu, ko satur $is gaismeklis un aréjais elastigais kabelis, var
kvalifisert person. samaintt tikai razotajs, vai ta servisa parstavis vai lidzigri kvalificéta

Al — P . persona.
Valonlahde ja ulkoinen joustava kaapeli sisaltdmét valaisimen saa
vaihtaa vain valmistaja tai valtuutettu huoltoliike tai muu EE  Selles valgustis sisalduvat valgusallikat ja véline painduvat kaablit saab
ammattitaitoinen. Eselnfdtada ainult tqo.tf(a voi tema teenindusagent voi sarnase
I . valifitseeringuga isik.

lampatestben talalhat6 fényforrést és a kiilsd rugalmas kabelt csak a 949
gyarto, a gyartoval szerz6dott cég vagy megfeleld képesitéssel Sl Svetlobni vir v svetilki in zunanii prilagodljivi kabel lahko zamenja samo

rendelkezd szakember cserélhetiki.

Zréd’fa Swiatta zawarte w oprawie | zewnetrzny elastyczny przewod
powinny by¢ wymieniane wytacznie przez producenta, przedstawiciela
Jego serwisu lub wykwalifikowang osobe.
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Storage, installation, use, operation and maintenance of the products needs to be performed exactly according the instructions in this manual and/or other
instructions as may be provided by us to guarantee safe use of the product over its entire lifetime. Failure to adhere to these instructions will invalidate your
entitiement to warranty. Bolts with indication of torque strength on the drawing need to be tightened using a calibrated torque wrench. Pre-assembled bolts
need to be retightened again to the required torque specification to assure maximum strength over lifetime.

El almacenamiento, instalacion, uso, funcionamiento y mantenimiento de este producto debe realizarse exactamente segun las instrucciones de este
manual, asi como otras instrucciones que le proporcionemos con el fin de garantizar un uso seguro del producto durante toda su vida util. Si no se cumplen
estas instrucciones, la garantia quedara anulada. Los tornillos con indicacion de par de apriete en el dibujo, deben apretarse con una llave dinamométrica
calibrada. Los tornillos del acoplamiento premontados deben reapretarse de nuevo con la especificacion de par de apriete necesaria para garantizar una
solidez maxima durante toda la vida Util de la luminaria.

Para garantir uma utilizagao segura do produto durante a respetiva vida (til, 0 armazenamento, a instalagao, a utilizagao, a operagao e a manutencao dos
produtos tem de ser efetuados exatamente de acordo com as instrugoes neste manual e/ou com outras instrugoes que possam ser fornecidas por nés. O
incumprimento destas instrugoes ira invalidar o direito a garantia. Os parafusos com indicagao do torque no esquema tem de ser apertados utilizando uma
chave dinamométrica calibrada. Os parafusos pré-montados tem de ser novamente apertados de acordo com a especificagao de torque necessario para
garantir uma resistencia maxima durante a vida util.

Lagerung, Installation, Verwendung, Betrieb und Wartung der Produkte miissen genau nach den Anweisungen in dieser Anleitung und/oder anderen von uns
zur Verfligung gestellten Anweisungen erfolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts Uber seine gesamte Lebensdauer zu gewahrleisten. Bei
Nichtbeachtung dieser Hinweise erlischt Ihr Anspruch auf Gewahrleistung. Schrauben mit Angabe der Drehmomente auf der Zeichnung miissen mit einem
kalibrierten Drehmomentschlissel angezogen werden. Vormontierte Schrauben miissen mit dem angegebenen Drehmoment nachgezogen werden, um eine
maximale Festigkeit iber die gesamte Lebensdauer zu gewahrleisten.

Le stockage, l'installation, I'utilisation et la maintenance des produits doivent étre effectués conformément aux instructions de ce manuel et/ ou d'autres
instructions que nous fournissons afin de garantir une utilisation sure du produit pendant toute sa durée de vie. Le non-respect de ces instructions invalidera
votre droit a la garantie. Les vis, dont les couples de serrage sont indiqués sur les schémas, doivent étre serrés a l'aide d'une clé dynamométrique
étalonnée. Les vis, préassemblés, doivent étre resserrés a nouveau selon la spécification de couple de serrage requise afin d’assurer leur résistance
maximale pendant toute leur durée de vie.

Le stock, I'installazione, I'uso, il funzionamento e la manutenzione dei prodotti devono essere eseguiti esattamente in base alle istruzioni contenute nel
presente manuale e / o in altra documentazione fornita da noi per garantire la sicurezza del prodotto per l'intera durata del suo utilizzo. La mancata
osservanza di queste istruzioni annullera la garanzia. | bulloni, con indicazione sull'intensita della coppia serraggio sul disegno devono essere serrati
utilizzando una chiave dinamometrica calibrata. | bulloni pre-assemblati devono essere riserrati nuovamente secondo le specifiche di coppia richieste per
assicurare la massima resistenza per tutta la durata.

Om een veilig gebruik van dit product gedurende zijn hele levensduur te garanderen, dient het opslaan, installeren, gebruiken, bedienen en onderhouden
ervan exact te worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in deze handleiding en/of andere door ons geleverde instructies. Niet opvolgen van
deze instructies maakt uw garantieaanspraken ongeldig. Bouten waarvan in de tekening het aanhaalkoppel is vermeld, dienen te worden vastgezet met
behulp van een momentsleutel. Voorgeassembleerde bouten dienen opnieuw te worden aangehaald tot het vereiste koppel om maximale strekte gedurende
de hele levensduur te waarborgen.

Opbevaring, installation, brug, betjening og vedligeholdelse af produkterne ma kun udfares ifglge instruktionerne i denne vejledning og/eller eventuelle gvrige
instruktioner fra Signify for at garantere sikker brug af produktet i hele dets levetid. Hvis disse instruktioner ikke falges, bortfalder produktgarantien.
Bolte/skruer med angivet spaendingsmoment pa tegningen skal spaendes med en indstillet momentnggle. Feerdigsamlede bolte/skruer skal efterspaendes i
henhold til det specificerede moment for at sikre maksimal fastgarelse i hele produktets levetid.

Forvaring, installation, anvandning, drift och underhall av produkterna maste utféras enligt instruktionerna i denna handbok och/eller andra instruktioner som
kan tillhandahallas av oss for att garantera saker anvandning. Om instruktioner inte féljs frangar man produktgarantin. Skruvar dar vridmoment anges pa
ritningen maste dras at med en kalibrerad skiftnyckel. Férmonterade skruvar maste dras at igen med angivet vridmoment for att sékerstalla hogsta styrka
under livslangden.

Oppbevaring, montering, bruk, drift og vedlikehold av produktene ma utfores noyaktig i samsvar med instruksjonene i denne handboken og/eller andre
instruksjoner vi matte gi for a garantere sikker bruk av produktet i hele dets levetid. Hvis instruksjonene ikke folges, bortfaller garantien. Bolter med angivelse
av dreiemoment pa tegningen ma strammes med en kalibrert momentnokkel. Ferdigmonterte bolter ma strammes pa nytt til pakrevd dreiemoment for a sikre
maksimal styrke i hele produktets levetid.

Tuotteiden asennuksessa, kaytossé ja huollossa on noudatettava tarkoin tssé kayttdoppaassa tai muissa toimittamissamme ohjemateriaaleissa annettuja
ohjeita. Tdma varmistaa tuotteen turvallisen toiminnan koko sen kéyttian ajan. Naiden ohjeiden noudattamatta jattdminen mitatoi kaikki oikeutesi
takuukorvauksiin. Pultit, joille on asennusohjeessa ilmoitettu tietty kiristystiukkuus, on kiristettdva kalibroidulla momenttiavaimella. Esiasennetut pultit on
kiristettava ilmoitettuun kiristystiukkuuteen koko kéyttdian mittaisen kestavyyden varmistamiseksi.

A termékek tarolasat, telepitését, hasznalatat, izemeltetését és karbantartasat pontosan a jelen kézikonyvben és / vagy az altalunk biztositott egyéb
utasitasoknak megfelel6en kell elvégezni, hogy garantaljuk a termék biztonsagos hasznélatat az élettartama alatt. Ezen utasitasok be nem tartasa
érvényteleniti a jotallasi jogat. A rajzon a nyomaték-erésséggel jelzett csavarokat meg kell huzni egy kalibralt nyomatékkulccsal. Az elére dsszeszerelt
csavarokat tjra meg kell hizni a sziikséges nyomaték specifikacidhoz, hogy biztositsak a maximalis szilardsagot az élettartam soran.

Przechowywanie, instalacja, uzytkowanie, obstuga i konserwacja produktow musi odbywac sie Scisle wedtug wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji i /
lub w innych instrukcjach, ktére dotaczamy aby zagwarantowaé bezpieczne uzytkowanie produktu przez caty okres eksploatacji. Nieprzestrzeganie tych
instrukcji moze spowodowag utrate prawa do gwarancji. Sruby, przedstawione na rysunku wskazujacym site momentu dokrecania, musza byé dokrecone za
pomoca kalibrowanego klucza dynamometrycznego. Aby zapewni¢ maksymalng wytrzymato$¢ w catym okresie uzytkowania, wstepnie zamontowane $ruby
nalezy dokreci¢ zgodnie z wymagana specyfikacjag momentu dokrecenia.
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Depozitarea, instalarea, utilizarea, operarea si intresinerea produselor trebuie sa fie efectuate exact in conformitate cu instrucsiunile din acest manual si/sau
cu alte instrucsiuni care pot fi furnizate de noi pentru a garanta utilizarea in siguransa a produsului, pe intreaga durata de viasa a acestuia. Nerespectarea
acestor instrucsiuni va va anula dreptul la garansie. Suruburile care au cuplul de stréngere indicat pe desen, trebuie sa fie stranse cu ajutorul unei chei
dinamometrice calibrate. Suruburile preasamblate trebuie sa fie stranse din nou la specificasia de cuplu ceruta, pentru a asigura rezistensa maxima pe
intreaga durata de viasa.

Pii uchovavani, montazi, pouzivani a (idrzbé produktl je tfeba postupovat pfesné podle pokynd v této pfiru¢ce a dalSich nasich pfipadnych pokyn(, které
zajistuji bezpegné pouzivani produktil po celou dobu jejich Zivotnosti. Kdyz tyto pokyny dodrzovat nebudete, pfijdete o zaruku. Srouby, které maji na vykresu
uveden utahovaci moment, je tfeba utahovat zkalibrovanym momentovym klicem. Pfedem namontované Srouby je tfeba dotdhnout pozadovanym
momentem, aby po dobu Zivotnosti produktu drzely na misté.

Uriinlerin saklanmas, kurulumu, kullanimi, calistirimasi ve bakimi, iiriniin kullanim émrii boyunca gtivenli kullaniminin saglanmasi amaciyla tam olarak bu
kilavuzdaki ve / veya tarafimizdan saglanan diger talimatlara uygun bigimde gergeklestirimelidir. S6z konusu talimatlara uyulmamasi, tiriinle ilgili garanti
hakkinizi gegersiz killar. Teknik gizimde yaninda sikkma torku degeri belirtilen civatalar kalibre edilmis bir tork anahtari kullanilarak sikimalidir. Onceden
takilmis olarak gelen civatalarin da belirtilen tork degerine uygun bigimde yeniden sikilmasi, kullanim dmrii boyunca maksimum dayanikliligin saglanmasi
acisindan 6nemlidir.

CbXpaHeH1eTo, MHCTanMpaHeTo, ynoTpebata, ekcrnoatauusTta v noaapbkKkaTa Ha NpoaykTUTe Tpsibea a ce U3BLPLUBAT TOYHO B CHOTBETCTBIE C
ykasaHusiTa B TOBa PKOBOACTBO U / UMW APYTA MHCTPYKLMM, KOUTO MoraT Aa GbAaT NpesocTaBeHm oT Hac, 3a Aa ce rapaHTvpa GesonacHa ynoTpeba Ha
NpOAYyKTa Npes LieNns My eKcnroaTaLyMoHeH XMBOT. HecnassaHETo Ha Tesu ykasaHus e oGeacuni BalyeTo npaso Ha rapaHuys. BonToseTe ¢ Havkaums 3a
cinaTa Ha BbPTSALLMS MOMEHT Ha YepTexa Tpsita Aa GbaaT 3aTerHaTi ¢ noMolwTa Ha kanubpupaH ragueH kniod. MpegsaputenHo crnobeHute GonTose
TpsiGBa Aa GbaaT OTHOBO 3aTErHaTH [0 M3NCKBAHaTa cneLvdukaLms Ha BbPTSLIMS MOMEHT, 32 2 OCUTYpSIT MakcuMarHa SikocT No Bpeme Ha
eKCroaTaLMoHHsI XMBOT.

H amoBrkeuan, n eykatdoTacon, n XpRon, n ASIToupyia Kai n GuvIfpnon Twv TTPOIOVTWY TTPETTEN vl YiVETAI aKPIBWS UMWV WE TIG 08N YiEG TOU TTAPOVTOG
eyxelpidiou A / kail Tig AMeg 0dnyieg TTou evdexopévwg va TTapaaxeBolv, TTPOKEILEVOU va eival eyyunpévn n ac@aAig xprion Tou TTPoidvTog yia 0AOKAnpn T
dibipkela {wng Tou. H un epapuoyr autwy Twv odnyiwv Ba akupwae! Ta dIKalwuata oag ato TAaiaio TG eyyunang. O1 Bideg pe EVOEIEN TIWAG POTTAS
oUoQIgng aTo ox£d10 Ba pETel va 0@ixToUV e T XpARon evas BabBuovounuévou potrokAsidou. O1 TTpo-cuvappoloynuéves Bideg TpEmel va a@ixBouv Kal
TGN ne TNV amaitoUpevevn T poTirg aUoQIgNG, TPoKeIPEVOU va dIao@alIoTel n péyiaTn 10x0G ae GAn T didpkela wig.

Y106kl rapaHTUpoBaTh Ge3onacHoe UCMoNb3oBaHWe 3TOTO M3LENNs Ha MPOTSHKEHUM BCETO COOTBETCTBYHOLLIETO CPOKa CryXObl, Er0 XpaHeHue, YCTaHOBKY,
ucmonb3oBaHue, IKCyaTaLuio 1 06CnyxvBaHIE HEOBXOAMMO OCYLLECTBNIATL B TOYHOM COOTBETCTBUM C NPUBEAEHHBIMU B HACTOSILLEM PYKOBOACTBE
MHCTPYKLMAMM U (MNK) MHBIM MHCTPYKUMAIMM, KOTOPbIE MOTYT BbiTb NPe[ocTaBneHb! Hamu. HecobniogeHmne aTx MHCTPYKLMIA MpuBEAET K noTepe Nnpas Ha
rapaHTuio. BonTbl, Ans KOTOPLIX HA YEPTEXE yKasaH KpyTALLMA MOMEHT, HEOGXOANMO 3aTsrMBaTL KanMBPOBAHHBIM AMHAMOMETPUYECKUM KriouoM. [ns
obecneyeHist MakcManbHON MPOYHOCTY U3AENNS B TEYEHIe BCEro CPOKa CRyxOBbl GONTLI, 3aBUHYEHHbIE B XOfe NPeABapUTENbHOM COOPKM, HEOBXOANMO
MOATSHYTb 10 YKa3aHHOro MOMeHTa.

Uskladnenie, in$talacia, pouZivanie a Uidrzba produktov je potrebné postupovat presne podia pokynov v manuali a/alebo inych nami poskytnutych pokynov,
ktoré zaistuji bezpeéné pouzivanie produktu pocas celej doby Zivotnosti. Nedodrzanim tychto pokynov sa rusi zaruka. Skrutky s naznacenou silou
utiahnutia, musia byt utahované kalibrovanym momentovym klu¢om. Vopred namontované skrutky musia byt znovu utiahnuté podia poZzadovanej
Specifikacie, aby komponenty drZali na mieste pocas celej Zivotnosti.

Pohranjivanje, instaliranje, uporaba, koriStenje i odrzavanje proizvoda treba se vrsiti to¢no u skladu s uputama u ovom priruéniku ifili s drugim uputama
osiguranim s nae strane kako bi se jamila sigurna uporaba proizvoda kroz cijeli radni vijek. Nepostivanje ovih uputa ponistava vase pravo na jamstvo. Vijci
s indiciranim momentom zatezanja na nacrtu trebaju biti u€vrs¢eni koristenjem zateznog alata s kalibriranim momentom zatezanja. Takoder i ve¢ uévrsceni
vijci trebaju biti dotezani do specificiranog zateznog momenta kako bi se osigurala uévr§éenost tijekom cijelog radnog vijeka.

Produkty saugojimas, montavimas, naudojimas, eksploatavimas ir prieZitra turi bati atlikti tiksliai pagal instrukcijas, pateiktas Siame vadove ir (arba) kitas
instrukcijas, kurias mes galime pateikti, kad garantuotume saugy gaminio naudojima per visg jo eksploatavimo laikg. Jei nesilaikysite Siy instrukcijy
nurodymy bei reikalavimy, jasy teisé | garantijg bus panaikinta ir nebegalios. Varztai, nurodantys sukimo momento stipruma bréZinyje, turi bati uzverzti
naudojant kalibruota sukimo momento verzliarakt]. IS anksto sumontuotus varztus reikia vél priverZti iki reikiamo sukimo momento, kad baty uZtikrintas
maksimalus tvirtumas per visg eksploatavimo laika.

Izstradajumu uzglabasana, uzstadisana, lietoSana un apkope javeic precizi saskana ar $aja rokasgramata sniegtajam instrukcijam un / vai citam instrukcijam,
kuras més varam piedavat, lai garantétu produkta droSu lietoSanu visa ta darbibas laika. Neievérojot Sos noradijumus, jisu tiesibas uz garantiju tiek
anulétas. Bultskrves ar noradi uz griezes stiprumu ziméjumos jabat pieskravétam izmantojot kalibrétu griezes atslégu. lepriek$ samontétas skrives ir atkal
japievelk Iidz vajadzigajai griezes specifikacijai, lai nodrosinatu maksimalu pieguli visa ekspluatacijas laika.

Toodete ladustamine, paigaldamine, kasutamine, kaitamine ja hooldus tuleb Iabi viia tapselt vastavalt selle juhendi juhistele ja/vdi muudele meie poolt
pakutavatele juhistele, et tagada toote ohutu kasutamine kogu selle toote eluaja jooksul. Nende juhiste mittejargimine kaotab teie diguse garantiile. Poldid,
millel on joonisel toodud podrdemomendi tugevus, tuleb pingutada kalibreeritud péérdemoment mutrivétme abil. Eelnevalt kinnitatud poldid tuleb uuesti
pingutada vastavalt ndutavale péérdemomendi spetsifikatsioonile, et tagada maksimaalne kinnituse tugevus kogu eluea jooksul.

SkladiSCenje, namestitev, uporaba, delovanje in vzdrzevanje izdelkov mora biti natan¢no izvedeno v skladu z navodili v tem priroéniku in / ali drugimi navodili
za zagotovitev varne uporabe izdelka skozi celotno Zivijenjsko dobo. V primeru neupoStevanja teh navodil, se lahko razveljavi pravica do garancije. Vijake, ki
imajo oznacen navor, je potrebno zategniti s kalibriranim navornim kljuéem. Vijake, ki so ze sestavljeni, je potrebno znova priviti v skladu z zahtevanim
navorom, da je zagotovljena maksimalna mo¢ skozi Zivljenjsko dobo.
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